
協定値 実績値 備考
大
気
関
係

NOx 91.5 42.6

4,500 3,714

4,700 5,057

平成23年9月3日貯水タンクの能力を超え
る雨量があったため、構内が冠水し、協定
値を超える排水量となった。行政の承諾を
得て排水した。対策：貯水タンクレベルは
極力低く保つ。

最大 8.6 8.1

最小 5.8 5.9

通常 22 8.8
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最大 20 4.6
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最大 94 23.4

日間平均 10 3.0

最大 20 9.0

通常 5 ＜2.5

最大 5 ＜2.5

日間平均 1 ＜0.5

最大 1 ＜0.5
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環境保全協定に係る協定値と実績値の比較（平成２３年度）
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